POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w ZAMOSCIU

ODDZIAL LABORATORYJNY

22 -400 ZAMOSC, ul. PEOWIAKOW 96,
tel./fax: (84) 627 10 59 centrala: (84) 639 36 91-93
e-mail: psse.zamosc@ pis.gov.pl lab@pssezamosc.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostgpna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamodcin:  hitp:/iwww.pssezamose.bip.gov.pl

Szezeadtowy wykaz akredytowanych badan zawarty jest na stronic intemetowej:  http:fivivwv.peagovipl
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Probka pobrana przez przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zamosciu.

Adres: 22-400 Zamos¢ ul. Peowiakow 96

Probki pobrano wg: norm PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667 — 5: 2017

Cel poboru / badania: w ramach kontroli wewnetrznej, w celu uzyskania informacji o jako$ci sanitarnej

wody/ uzyskanie wyniku przydatnego dla klienta do oceny jakosci sanitarnej wody

Nr protokoélu pobrania probki: 310/Z/1Z719

Data, godzina pobrania prébki: | 16.10.2019 r. godz. 9" —9*

Rodzaj urzadzenia wodnego: Wodocigg zbiorowego zaopatrzenia Michalow

Klient/ Zleceniodaweca, adres: Gmina Suléw  Suléw 63 22-448 Suldw

Warunki transportu prébki: termotorba
Temperatura transportu probki 45°C

( mierzona w chwili przyjecia ) !

Stan probki w chwili.przyjecia: | prawidlowy

Data, godzina przyjgcia probki

. 50
do Laboratorium: 16.10.2019 r. godz. 10

e  Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji oraz wyniki badan
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredylacji zostaly oznaczone ™V

e Wyniki dotyczg wylgeznie pobranych / badanych prébek

e Wyniki badan dotyczg probek, kiore zostaly dostarczone

e  Sprawozdanic z badai bez pisemnej zgody Laboratorium nic powinno by¢ powiclane inaczej jak tylko

w calodci, za wyjatkiem, gdy mozna zagwarantowac, ze czgéci Sprawozdania z badai nie sg wyrwane z kontekstu

o Wszystkie elementy Sprawozdania z badan sg uznawane za cz¢s¢ kompletnego Sprawozdania z badan
e Klientowi przysluguje prawo zlozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badai, opis
postgpowania i tryb zalatwiania spraw dost¢pny w Laboratorium na zyczenie

Data zatwierdzenia Sprawozdania z badan Zatwierdzila:

25 PAZ 2019
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do spozycia przez ludzi
NR L.8016. 538. 2019 egzemplarz / ilo§¢ 1/3

Kod prébki: 695/84/SpW/19 | Miejsce poboru probki: Rozlopy 85

Kod prébki: 696/84/SpW/19 | Miejsce poboru probki: Kitow 35

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

RODZAJ OZNACZENIA ) WYNIK ADANIA
METODA BADAWCZA WARTOSC KODY PROBEK
norma / procedura badawcza PARAMETR. 695/84/SpW/19 696/84/SpW/19
Obecnosé i liczba Escherichia coli w jtk /100 ml wody
metoda filtracji membranowej 0w 100 ml 0 0

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1: 2017-04

Obecno$é i lieczba bakterii grupy coli w jtk /100 ml wody
metoda filtracji membranowej 0w 100 ml 0 0
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1: 2017-04

Liczba mikroorganizméw na agarze odZywezym
w22 42 °C po 68+4 h w jti/I ml wody
metoda plytkowa ( posiew wglgbny)
PN-EN ISO 6222:2004

) oszacowana liczba
bez

b 133 4
eprawidlowych
g i g *[ 107 166] *2:8]

*nicpewnosé rozszerzona przy prawdopodobieistwie rozszerzenia ok, 95% i wspolczynniku rozszerzenia k = 2, nic uwzglgdnia
skladowej niepewnosci zwigzanej z etapem pobicrania probek
** zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:
v 100 jtk/ Tml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe)
v 200 jtk/ Iml w Kranie konsumenta
Data analizy: 16— 19.10.2019r.

- myr G xzw s
Analizowala: mgr E. Zapora ql ‘tt Sk
\ (5 )
m1l 70wala

WYNIKI BADAN FIZYKO - CHEMICZNYCH

WYNIK BADANIA

RUDZAT OZIAC DS JEDNOSTKA | WARTOSC KODY PROBEK
METODA BADAWCZA MIARY | PARAMETR 695/84/ 696/84/
norma / procedura badawcza ' :
SpW/19 SpWw/19
Mgtno$¢  metoda nefelometryczna . akceptowalna, . 5
PN — EN ISO 7027: 2016-09 i zalecanal,0 | %19%001™ | 0,10+0,01
pH metoda potencjometryczna . 6.5-9.5 7.4 £0,]1%* 7.4 £0,1%*
PN-EN SO 10523:2012 temperatura ’ ' 24,0°C 23,9°C
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa uS/em 2 i
metoda konduktometryczna ~ PN-EN 27888: 1999 w 25°C A i A3
Barwa metoda spektrofotometryczna akceptowalna, " .
PN-EN ISO 7887:2012+Ap!:2015-06 rozdz.6 meg/l Pt zalecanal 5 s S0
Zapach metoda organoleptyczna . , (NA) (NA)
PBL-21 wydanie 1 z dnia 18.02.2008 akeeptowalny ake. .
Smak metoda organoleptyczna . (NA) (NA)
PBL-21 wydanie | z dnia 18.02.2008 oWy B "

AT \wynik budania nieakredytowanego  *granica oznaczalnosci

#*niepewnosé rozszerzoma przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wsplczynniku rozszerzenia k = 2, nie uw zglgdnia skladowej
niepewnosci zwigzanej z etapem pobicrania probek

Niepewnosé pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancia w odniesieniu do wartedei parametrycznych

Data analizy: 16.10.2019r. _

Analizowala: mgr inz. M. Nogas, mgr inz. K. Rosifiska, mgr inz. J. Domanska mgr ﬁ:}%il' ia Nogas
autaryzowsdla

Podstawa prawna: arszy Asystent

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spraw ie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przepisow Rozporzadzenia nie stosuje sig do \\ody pochodzch z indywidualnych
ujg¢ wody zaopatrujgeych mnicj niz 50 mieszkancow lub dostarczajgeych mnicj niz $rednio 10m’ wody na dobg, chyba
ze woda dostarczana jest w ramach dzialalnosci gospodarczej lub do budynkéw uzytecznosei publicznej lub do
budynkéw zamieszkania zbiorowego lub do podmiotéw dzialajacych na rynku spozywezym, wykorzystujgeych w odg.
Sprawozdanie sporzadzita: mgr inz. M. Mostowska

Data sporzadzenia sprawozdania; 25.10.2019 r.

KONIEC
Otrzymujg:
I. Gmina Suléw Suldéw 63 22-448 Suldéw — | egz.

2. ONS HK w/m — | egz.
3. ala




